PP

Jestvujuco
LEGENDA DOMOVE PRIPOJKY (DP)
- - jestvujuce VN vzdusne vedenie ——&—— - DP realizovana zavesnym kablom AYKYz
- jestvujice NN vzdusné vedenie — 2-vod|covc'1 DP reollzovonc'] hol)(ml AfFe Ionom{
——#—— - 4-vodicova DP realizovana holymi AIFe lanami
- projektovane NN vzdusne vedenie 21m . S . .
------ 517~ - DP readlizovana kablom ulozenym v zemi

- demontaz NN vedenia —z—> - ukoncenie DP na stresniku s kotvou

OO0 - jestvujuca trafostanica —=z— - ukoncenie DP na konzole
VSKP - kod rozsahu uprav DP

Ject e~ - jestvujucipodperny bod ostava

c= - jestvujucipodperny bod urceny k demontazi

e
© = - projektovany podperny bod
.

- miestny rozhlas

| p— - verejné osvetlenie
= - novd rozpojovacia istiacirozvadzac LEGENDA - Armatury pre vodic NFA2X
~ - jestvujucirozpojovacia istiacirozvadzac KS - kotevnd svorka ELBA
. : : - NS - polokotevna svorka ELBA
/o im = - posun projektovaneho podperneho bodu voci P :
L8 P Pro] poce NS5 - polokotevna svorka ELBA do 30°
31 demontovanému podpernému bodu v metroch NSK - polokotevnd svorka ELBA na konzole VVS
& o . - /S5 - zavesna svorka ENSTO do 30°
Ity | obmedzovac prepatio /S6 - zavesna svorka ENSTO do 60°
= «ciopka - doplnenie ciapky na jest. PB /59 - zavesna svorka ENSTO do 90°
- ¢islo rodinného domu

NAMRAZOVA OBLAST : STREDNA (NN)
ZNECISTENIE OBLASTI: STREDNE - Z I

| UN:3 ~ 22 kV 50 Hz
6m Theg | I NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:
BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN IEC 61936-1):
- ochrana pred priamym dotykom - umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred nepriomym dotykom - uzemnenim
) e o {53 N oo B OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK | | ; : v | B N somecine odpojenie hapajond

- dvojita alebo zosilnend izolacia

\
2 “"’/5' BN\

V' - Vymena vodicov domove] pripojky ‘-‘ ! I | f ~ Mapové podklady :Informacny systém katastra nehnutefnosti
S - Novy stresnik ‘ / © Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
K- Nova kotva stresnika , ’ y Y L= 900N Ing. Michal Dziura
KL - Nova kotva stresnika lukova

: K HUEPEETY T Ing. Bozena Kajndkova '
Nova vzpera stresnika FROJEKTANT

SADA

. N x Ing. Bozena Kajnakova N
Nova poistkova skrinka na dome . EOIa TR . . / N ‘
Nova poistkova skrinka na stlpe x 2 o e '”9' Martin HOJdU,k — ﬁ\%l
P2(35,40) - Nova poistkova skrinka na stipe pre | | B\ Vychodoslovenska distribucnd o.s. :
dvoch odberatelov (&.d.35, 40) c ‘ N 1T Gemerska Poloma, k.u. Gemerska Poloma T OPROJEKT
¥ - Rozpojovacia skrinko " Tane” " Gemerské Poloma - Gprava NN a DP Il.etapa g IP12637 P
7 - Znovumontaz jestvujucej DP P -€lap oW 11/2025
J - Jestvujuca DP - bez zmeny \ Jesso%é”04 , O Dy A4 3
- nova konzola typ: PTS | | \ NAZOV VYKRESU Montéiny VVkres -¢astB MERKA 111 000

vykon: 40h “kA ‘
i
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